lM-

Priifzeugnis-Nr.
Gesamtauftrag

Probenherkunft

Probenahme
Probeneingang
Entnahme durch
Bodenzustand

Norm / Verfahren:

Attest

Trinkwasser Mikrobiologie

26-02-5193
02-06-00356-72

12

Einwohnergemeinde Einwohnergemeinde Biberist

Biberist Bauverwaltung

Bernstrasse 4

4562 Biberist
23.06.2026
23.06.2026 Witterung Entnahmetag sonnig
Auftraggeber T. Hirt Witterung Vortag sonnig
trocken Letzter Niederschlag 03.06.2026

AMK: EN ISO 6222:1999 (30°C) / Gussplattenverfahren ;
E. coli: DIN ISO 16649-1:2020 / Membranfilterverfahren (MFV) ; Enterokokken: EN ISO 7899-2:2000 / MFV

Héchstwerte
nach TBDV (TW) Pumpenhaus Reservoir Reservoir Reservoir
an der Fassung "/ Oberholz 1 Oberholz 2 Oberholz 2
im Verteilnetz Kammer 1 Kammer 2
Parameter Einheit 26-06914 26-06915 26-06916 26-06917
Lufttemperatur °C 24.0 24.0 24.0 24.0
Wassertemperatur °C 12.4 14.0 141 14.0
Aerobe mesophile Keime KBE/mI| | 100"/ 3002 <3 <3 nn nn
E. coli KBE/100ml nn nn nn nn nn
Enterokokken KBE/100ml nn nn nn nn nn
Trinkwasser Trinkwasser Trinkwasser Trinkwasser
Kurzbeurteilung einwandfrei einwandfrei einwandfrei einwandfrei

Die untersuchten Trinkwasserproben erflllen zum Zeitpunkt der Probenahme die Hochstwerte flr TW der
Verordnung des EDI Uber Trinkwasser sowie Wasser in dffentlich zuganglichen Badern und Duschanlagen
(TBDV) vom 16. Dezember 2016 (Stand 01.01.2026).

Legende

Hochstwertliberschreitung (Fassung, Aufbereitung, Verteilnetz, Hausinstallation)
nn Nicht nachweisbar

- Keine Analyse durchgefuhrt

erbuchsiten,

IMP Bautest AG
Institut fir Materialprifung

26.06.2026
Die Priifergebnisse gelten ausschliesslich fiir die untersuchte(n) Probe(n); samtliche / Dr. Fabrizio Gorla
weiteren Daten beruhen auf den Angaben des Auftraggebers. Es gelten die AGB. / Bereichsleiter Analytlk
Laborweg 1 Telefon 062 389 98 99 info@impbautest.ch Swiss Testing: STS 0016

CH-4625 Oberbuchsiten Fax 062 389 98 90 www.impbautest.ch
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Einwohnergemeinde Einwohnergemeinde Biberist

Biberist Bauverwaltung

Bernstrasse 4

4562 Biberist
23.06.2026
23.06.2026 Witterung Entnahmetag sonnig
Auftraggeber T. Hirt Witterung Vortag sonnig
trocken Letzter Niederschlag 03.06.2026

AMK: EN ISO 6222:1999 (30°C) / Gussplattenverfahren ;
E. coli: DIN ISO 16649-1:2020 / Membranfilterverfahren (MFV) ; Enterokokken: EN ISO 7899-2:2000 / MFV

Héchstwerte
nach TBDV (TW) | |Elisabethenheim|
an der Fassung "/ Asylweg 49
im Verteilnetz ?
Parameter Einheit 26-06918
Lufttemperatur °C 24.0
Wassertemperatur °C 19.5
Aerobe mesophile Keime KBE/ml| | 100"/ 3002 <3
E. coli KBE/100ml nn nn
Enterokokken KBE/100ml nn nn
Trinkwasser

Kurzbeurteilung einwandfrei

Die untersuchten Trinkwasserproben erflllen zum Zeitpunkt der Probenahme die Hochstwerte flr TW der
Verordnung des EDI Uber Trinkwasser sowie Wasser in dffentlich zuganglichen Badern und Duschanlagen
(TBDV) vom 16. Dezember 2016 (Stand 01.01.2026).

Legende

Hochstwertliberschreitung (Fassung, Aufbereitung, Verteilnetz, Hausinstallation)
nn Nicht nachweisbar

- Keine Analyse durchgefuhrt

erbuchsiten,

IMP Bautest AG
Institut fir Materialprifung

26.06.2026
Die Priifergebnisse gelten ausschliesslich fiir die untersuchte(n) Probe(n); samtliche / Dr. Fabrizio Gorla
weiteren Daten beruhen auf den Angaben des Auftraggebers. Es gelten die AGB. / Bereichsleiter Analytlk
Laborweg 1 Telefon 062 389 98 99 info@impbautest.ch Swiss Testing: STS 0016

CH-4625 Oberbuchsiten Fax 062 389 98 90 www.impbautest.ch





